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10 ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ 

10.1 Расчеты по каждому источнику тепловой энергии перспективных 

максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива для зимнего, 

летнего и переходного периодов, необходимого для обеспечения нормативного 

функционирования источников тепловой энергии на территории поселения, городского 

округа 

На источниках теплоснабжения Куйвозовского сельского поселения используется 

различное топливо. 

На котельных № 2, № 4, № 5, № 20, № 26, № 27, № 28, № 50 в качестве основного 

топлива используется уголь, резервное топливо – дрова. 

Котельная ПСт-43 - электрическая, для нагрева сетевой воды используется 

электроэнергия. Предусмотрено использование дизельного топлива в качестве резервного. 

На котельных № 23 и № 52 в качестве основного топлива используется мазут. 

Резервное топливо – дизельное. 

На котельной № 24 используется дизельное топливо, резервное не предусмотрено. 

Расчетные значения максимального часового и годового расхода условного топлива 

источников теплоснабжения приведены в таблице 65. 

Таблица 65 Максимальные расходы топлива 

Источник 

теплоснабжения 

Максимальный часовой расход 

условного топлива, т/ч 

Максимальный годовой расход 

условного топлива, т/год 

Котельная № 2 0,690 5799,51 

Котельная № 4 0,738 6202,92 

Котельная № 5 0,794 4193,56 

Котельная ПСт- 43 0,035 187,42 

Котельная № 20 0,059 312,26 

Котельная № 23 1,215 10208,11 

Котельная № 24 0,198 1043,43 

Котельная № 26 0,141 745,00 

Котельная № 27 0,016 86,89 

Котельная № 28 0,029 154,02 

Котельная № 50 0,011 57,26 

Котельная № 52 0,541 2856,72 

10.2 Расчеты перспективных запасов аварийного и резервного топлива на 

источниках тепловой мощности 

На территории Куйвозовского сельского поселения на всех котельных, кроме 

котельной № 24 предусмотрено резервное топливо. 

На угольных котельных в качестве резервного топлива используются дрова. На 

котельных № 23, № 52 и ПСт-43 – дизельное топливо.  

Норматив создания запасов топлива на котельных рассчитывается в соответствии с 
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«Порядком определения нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии» 

утверждённым приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 10 августа 

2012 г. № 377. 

Неснижаемый нормативный запас топлива (ННЗТ) определяется для котельных в 

размере, обеспечивающем поддержание плюсовых температур в главном корпусе, 

вспомогательных зданиях и сооружениях в режиме "выживания" с минимальной расчетной 

тепловой нагрузкой по условиям самого холодного месяца года. 

Для электростанций и котельных, работающих на газе, ННЗТ устанавливается по 

резервному топливу. 

Расчетный размер ННЗТ определяется по среднесуточному плановому расходу 

топлива самого холодного месяца отопительного периода и количеству суток, определяемых 

с учетом вида топлива и способа его доставки: 

-3

max ср.m

1
ННЗТ = Q ×Н × ×T×10  (тыс. т)

K  

где Qmax – среднее значение отпуска тепловой энергии в тепловую сеть (выработка 

котельной) в самом холодном месяце, Гкал/сут.; 

Нср.m – расчетный норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую 

энергию для самого холодного месяца, т.у.т./Гкал; 

K - коэффициент перевода натурального топлива в условное топливо; 

T - длительность периода формирования объема неснижаемого запаса топлива, сут. 

Количество суток, на которые рассчитывается ННЗТ, определяется в зависимости от 

вида топлива и способа его доставки в соответствии с таблицей 66.  

Таблица 66 Длительность периода формирования объема ННЗТ 

Вид топлива Способ доставки топлива Объем запаса топлива, сут 

твердое железнодорожный транспорт 14 

твердое автотранспорт 7 

жидкое железнодорожный транспорт 10 

жидкое автотранспорт 5 

Режимно-наладочные мероприятия с целью определения нормативов удельного 

расхода топлива на отпускаемую тепловую энергию для источников теплоснабжения 

Куйвозовского сельского поселения не проводились. Таким образом, исходные данные для 

расчета нормативных запасов резервного топлива отсутствуют. 

10.3 Перспективные топливные балансы котельных и индивидуальных 

источников теплоснабжения 

Сведения о топливных балансах источников теплоснабжения представлены в таблице 

65. Схемой теплоснабжения не предусмотрены приросты тепловой нагрузки в системах 

теплоснабжения источников Куйвозовского сельского поселения. В связи с этим топливные 
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балансы на расчетный период остаются неизменными. 
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11 ОЦЕНКА НАДЕЖНОСТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ  

11.1 Анализ и оценка надёжности системы теплоснабжения 

1. Надёжность системы теплоснабжения обеспечивается надёжной работой всех 

элементов системы теплоснабжения, а также внешних, по отношению к системе 

теплоснабжения, систем электро-, водо-, топливоснабжения источников тепловой энергии.  

2. Показатели надёжности системы теплоснабжения: 

а) показатель надёжности электроснабжения источников тепловой энергии (Kэ) 

характеризуется наличием или отсутствием резервного электропитания: 

Kэ=1,0 – при наличии резервного электроснабжения; 

Kэ=0,6 – при отсутствии резервного электроснабжения; 

При наличии в системе теплоснабжения нескольких источников тепловой энергии 

общий показатель определяется по формуле: 

ni

nист

эn

iист

эiобщ

э
QQ

KQKQ
K






.. ...
, (1) 

где iист

эК . , nист

эК . - значения показателей надёжности отдельных источников тепловой 

энергии; 

ч

факт

i
t

Q
Q  ,

 
(2) 

где Qi, Qn - средние фактические тепловые нагрузки за предшествующие 12 месяцев 

по каждому i-му источнику тепловой энергии; 

tч – количество часов отопительного периода за предшествующие 12 месяцев. 

n – количество источников тепловой энергии. 

б) показатель надёжности водоснабжения источников тепловой энергии (Кв) 

характеризуется наличием или отсутствием резервного водоснабжения: 

Кв = 1,0 – при наличии резервного водоснабжения; 

Кв = 0,6 – при отсутствии резервного водоснабжения; 

При наличии в системе теплоснабжения нескольких источников тепловой энергии 

общий показатель определяется по формуле: 

ni

nист

вn

iист

вiобщ

в
QQ

KQKQ
K






.. ...
, (3) 

где iист

вК . , nист

вК . - значения показателей надёжности отдельных источников тепловой 

энергии; 

в) показатель надёжности топливоснабжения источников тепловой энергии (Кт) 

характеризуется наличием или отсутствием резервного топливоснабжения: 
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Кт = 1,0 – при наличии резервного топливоснабжения; 

Кт = 0,5 – при отсутствии резервного топливоснабжения; 

При наличии в системе теплоснабжения нескольких источников тепловой энергии 

общий показатель определяется по формуле: 

ni

nист

тn

iист

тiобщ

т
QQ

KQKQ
K






.. ...
, (4) 

где iист

тК . , nист

тК . - значения показателей надёжности отдельных источников тепловой 

энергии;  

г) показатель соответствия тепловой мощности источников тепловой энергии и 

пропускной способности тепловых сетей расчётным тепловым нагрузкам потребителей (Кб) 

характеризуется долей (%) тепловой нагрузки, не обеспеченной мощностью источников 

тепловой энергии и/или пропускной способностью тепловых сетей: 

Кб = 1,0 – полная обеспеченность; 

Кб = 0,8 – не обеспечена в размере 10% и менее; 

Кб = 0,5 – не обеспечена в размере более 10%. 

При наличии в системе теплоснабжения нескольких источников тепловой энергии 

общий показатель определяется по формуле: 

ni

nист

бn

iист

бiобщ

б
QQ

KQKQ
K






.. ...
, (5) 

где iист

бК . , nист

бК . - значения показателей надёжности отдельных источников тепловой 

энергии;  

д) показатель уровня резервирования источников тепловой энергии и элементов 

тепловой сети путём их кольцевания и устройства перемычек (Кр), характеризуемый 

отношением резервируемой расчётной тепловой нагрузки к сумме расчётных тепловых 

нагрузок (%), подлежащих резервированию согласно схеме теплоснабжения поселений, 

городских округов, выраженный в %: 

Оценку уровня резервирования (Кр): 

от 90% до 100% - Кр = 1,0; 

от 70% до 90% включительно - Кр = 0,7; 

от 50% до 70% включительно - Кр = 0,5; 

от 30% до 50% включительно - Кр = 0,3; 

менее 30% включительно - Кр = 0,2. 
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При наличии в системе теплоснабжения нескольких источников тепловой энергии 

общий показатель определяется по формуле: 

ni

nист

рn

iист

рiобщ

р
QQ

KQKQ
K






.. ...
, (6) 

где 
iист

рК .
, 

nист

рК .
- значения показателей надёжности отдельных источников тепловой 

энергии;  

е) показатель технического состояния тепловых сетей (Кс), характеризуемый долей 

ветхих, подлежащих замене трубопроводов, определяется по формуле: 

экспл

c

ветх

c

экспл

c
с

S

SS
К


 , (7) 

где экспл

cS - протяжённость тепловых сетей, находящихся в эксплуатации; 

ветх

cS - протяжённость ветхих тепловых сетей, находящихся в эксплуатации. 

ж) показатель интенсивности отказов тепловых сетей (Котк.тс), характеризуемый 

количеством вынужденных отключений участков тепловой сети с ограничением отпуска 

тепловой энергии потребителям, вызванным отказом и его устранением: 

S

n
И отк

тсотк .
 [1/(км*год)], (8) 

где  

nотк – количество отказов за предыдущий год; 

S – протяжённость тепловой сети (в двухтрубном исчислении) данной системы 

теплоснабжения [км]. 

В зависимости от интенсивности отказов (Иотк.тс) определяется показатель 

надёжности тепловых сетей (Котк.тс): 

до 0,2 включительно - Котк.тс = 1,0; 

от 0,2 до 0,6 включительно - Котк.тс = 0,8; 

от 0,6 до 1,2 включительно - Котк.тс = 0,6; 

свыше 1,2 - Котк.тс = 0,5. 

з) показатель относительного аварийного недоотпуска тепла (Кнед) в результате 

внеплановых отключений теплопотребляющих установок потребителей определяется по 

формуле: 

факт

откл
нед

Q

Q
Q

100
  [%], (9) 

где 

Qоткл – недоотпуск тепла; 
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Qфакт – фактический отпуск тепла системой теплоснабжения. 

В зависимости от величины относительного недоотпуска тепла (Qнед) определяется 

показатель надёжности (Кнед): 

до 0,1% включительно - Кнед = 1,0; 

от 0,1% до 0,3% включительно - Кнед = 0,8; 

от 0,3% до 0,5% включительно - Кнед = 0,6; 

от 0,5% до 1,0% включительно - Кнед = 0,5; 

свыше 1,0% - Кнед = 0,2. 

и) показатель укомплектованности ремонтным и оперативно-ремонтным персоналом 

(Кп) определяется как отношение фактической численности к численности по действующим 

нормативам, но не более 1,0. 

к) показатель оснащённости машинами, специальными механизмами и 

оборудованием (Км) принимается как среднее отношение фактического наличия к 

колличеству, определённому по нормативам, по основной номенклатуре: 

n

КК
К

n

м

f

м
м


 , (10) 

где 

f

мК , n

мК  - показатели, относящиеся к данному виду машин, механизмов, 

оборудования; 

n – число показателей, учтённых в числителе. 

л) показатель наличия основных материально-технических ресурсов (Ктр) 

определяется аналогично по формуле (10) по основной номенклатуре ресурсов (трубы, 

компенсаторы, арматура, сварочные материалы и т.п.). Принимаемые для определения 

значения общего Ктр частные показатели не должны превышать 1,0. 

м) показатель укомплектованности передвижными автономными источниками 

электропитания (Кист) для ведения аварийно-восстановительных работ вычисляется как 

отношений фактического наличия данного оборудования (в единицах мощности – кВт) к 

потребности. 

н) показатель готовности теплоснабжающих организаций к проведению аварийно 

восстановительных работ в системах теплоснабжения (общий показатель) базируется на 

показателях: 

укомплектованности ремонтным и оперативно-ремонтным персоналом; 

оснащённости машинами, специальными механизмами и оборудованием; 

наличия основных материально-технических ресурсов; 
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укомплектованности передвижными автономными источниками электропитания для 

ведения аварийно-восстановительных работ. 

Общий показатель готовности теплоснабжающих организаций к проведению 

восстановительных работ в системах теплоснабжения к выполнению аварийно-

восстановительных работ определяется следующим образом: 

исттрмпгот ККККК *1,0*3,0*35,0*25,0 
 (11) 

Общая оценка готовности даётся по следующим категориям: 

Кгот Кп; Км; Ктр Категория готовности 

0,85-1,0 0,75 и более удовлетворительная готовность 

0,85-1,0 до 0,75 ограниченная готовность 

0,7-0,84 0,5 и более ограниченная готовность 

0,7-0,84 до 0,5 неготовность 

менее 0,7 - неготовность 

3. Оценка надёжности систем теплоснабжения. 

а) оценка надёжности источников тепловой энергии. 

В зависимости от полученных показателей надёжности Кэ, Кв, Кт и источники 

тепловой энергии могут быть оценены как: 

надёжные - при Кэ=Кв=Кт=1; 

малонадёжные - при значении меньше 1 одного из показателей Кэ, Кв, Кт. 

ненадёжные - при значении меньше 1 у 2-х и более показателей Кэ, Кв, Кт. 

б) оценка надёжности тепловых сетей.  

В зависимости от полученных показателей надёжности тепловые сети могут быть 

оценены как:  

высоконадёжные - более 0,9; 

надёжные - 0,75 - 0,9; 

малонадёжные - 0,5 – 0,74; 

ненадёжные - менее 0,5. 

в) оценка надёжности систем теплоснабжения в целом. 

Общая оценка надёжности системы теплоснабжения определяется исходя из оценок 

надёжности источников тепловой энергии и тепловых сетей: 

8

. недтсотксрбтвэ

над

КККККККК
К


  (12) 

Общая оценка надёжности системы теплоснабжения определяется как наихудшая из 

оценок надёжности источников тепловой энергии и тепловых сетей.  



12 
 

11.2 Расчёт перспективных показателей надёжности системы теплоснабжения 

Результаты расчёта перспективных показателей надёжности систем теплоснабжения, 

на основании формул, представлены в таблице 67. 

Таблица 67 Показатели надёжности систем теплоснабжения 

№ 

п/п 
Наименование показателя Обозначение Значение Значение 

Котельная №2 д. Ненимяки, №4 д. Гарболово, №5 д. Гарболово, №ПСт-43 

д. Гарболово, №20 д. Куйвози, №23 п. Стеклянный, №26-28 д. Васкелово, 

№50 д.  Васкелово, №52 д.  Лесное 

Котельная 

№24 п. 

Заводской 

1. 
Показатель надежности электроснабжения 

котельной 
Kэ 0,6 0,6 

2. 
Показатель надежности водоснабжения 

котельной 
Kв 0,6 0,6 

3. 
Показатель надежности топливоснабжения 

котельной 
Kт 1 0,5 

4. 

Показатель соответствия тепловой мощности 

котельной и пропускной способности 

тепловых сетей расчётным тепловым 

нагрузкам 

Kб 1 1 

5. 
Показатель уровня резервирования котельной 

и элементов тепловой сети 
Kр 0,3 0,3 

6. 
Показатель технического состояния тепловых 

сетей 
Kс 0,7 0,7 

7. 
Показатель интенсивности отказов тепловых 

сетей 
Kотк.тс 1 1 

8. 
Показатель относительного аварийного 

недоотпуска тепла 
Kнед 1 1 

9. 
Показатель укомплектованности ремонтным и 

оперативно-ремонтным персоналом 
Kп 1 1 

10. 
Показатель оснащённости машинами, 

специальными механизмами и оборудованием 
Kм 1 1 

11. 
Показатель наличия основных материально-

технических ресурсов 
Kтр 1 1 

12. 

Показатель укомплектованности 

передвижными автономными источниками 

электропитания 

Kист 1 1 

13. 

Показатель готовности котельной к 

проведению аварийно-восстановительных 

работ в системе теплоснабжения 

Kгот 1 1 

14 
Общий показатель надёжности системы 

теплоснабжения 
Kнад 0,78 0,71 

По общему показателю надежности система теплоснабжения данных систем попадает 

в область надежных. Если исходить из наихудшего показателя между оценками надежности 

источников тепловой энергии и тепловых сетей, то система малонадежная. 

По общему показателю надежности система теплоснабжения котельной №24 попадает 

в область малонадежных. Если исходить из наихудшего показателя между оценками 

надежности источников тепловой энергии и тепловых сетей, то система ненадежная. 
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12 ОБОСНОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО, 

РЕКОНСТРУКЦИЮ, ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ И (ИЛИ) 

МОДЕРНИЗАЦИЮ 

12.1 Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, 

реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии на 

каждом этапе 

Мероприятия по реконструкции и техническому перевооружению источников 

теплоснабжения с указанием затрат на их реализацию на каждом этапе приведены в таблице 

68. 

Таблица 68 Затраты на мероприятия по реконструкции и модернизации источников 

теплоснабжения 
Мероприятие Затраты по годам, тыс. руб. 

2021 2022 2023 2024 2025 2026-

2030 

2031-

2034 

Итого 

Котельная № 2, д. Ненимяки 

Строительство газовой блочно-

модульной котельной. 

    17000   17000 

Установка и ввод в эксплуатацию 

коммерческого узла учета тепловой 

энергии и теплоносителя на 

котельной 

780        780 

Установка и ввод в эксплуатацию 

автоматизированной системы отпуска 

тепловой энергии (системы погодного 

регулирования) 

 918       918 

Установка и наладка 

балансировочных клапанов у 

потребителей 

 170       170 

Установка и ввод в эксплуатацию 

автоматической системы подпитки 

тепловой сети 

 102       102 

Замена угольного котла № 1  684       684 

Итого по котельной 780 1874   17000   19654 

Котельная № 4, д. Гарболово 

Строительство газовой блочно-

модульной котельной. 

    17000   17000 

Установка и ввод в эксплуатацию 

коммерческого узла учета тепловой 

энергии и теплоносителя на 

котельной 

780        780 

Установка и ввод в эксплуатацию 

автоматизированной системы отпуска 

тепловой энергии (системы погодного 

регулирования) 

 1020       1020 

Установка и наладка 

балансировочных клапанов у 

потребителей 

 234       234 

Установка и ввод в эксплуатацию 

автоматической системы подпитки 

тепловой сети 

 102       102 

Замена угольных котлов №№7, 8  1500       1500 

Итого по котельной 780 2856   17000   20636 

Котельная № 5, д. Гарболово 

Строительство газовой блочно-     17000   17000 
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Мероприятие Затраты по годам, тыс. руб. 

2021 2022 2023 2024 2025 2026-

2030 

2031-

2034 

Итого 

модульной котельной. 

Установка и ввод в эксплуатацию 

автоматизированной системы отпуска 

тепловой энергии (системы погодного 

регулирования) 

 1020       1020 

Установка и наладка 

балансировочных клапанов у 

потребителей 

 354       354 

Установка и ввод в эксплуатацию 

автоматической системы подпитки 

тепловой сети 

 102       102 

Замена угольных котлов №№ 3, 4, 9, 

10 

  2800     2800 

Замена сетевого насоса BL  596       596 

Замена бака-аккумулятора        1 270   1 270 

Замена дымовой трубы  935         935 

Итого по котельной  3007 2800  18270   24077 

Котельная № 20, п. Куйвози 

Строительство газовой блочно-

модульной котельной. 

    8500   8500 

Установка и ввод в эксплуатацию 

автоматизированной системы отпуска 

тепловой энергии (системы погодного 

регулирования) 

 204       204 

Установка и наладка 

балансировочных клапанов у 

потребителей 

 26       26 

Установка и ввод в эксплуатацию 

автоматической системы подпитки 

тепловой сети 

 102       102 

Установка и ввод в эксплуатацию 

дизельного генератора с блоком 

аварийного включения (АВР) на 

период отключения внешнего 

энергоснабжения. 

 356       356 

Итого по котельной  688   8500   9188 

Котельная № 23, п. Стеклянный 

Строительство газовой блочно-

модульной котельной. 

    15000   15000 

Установка и ввод в эксплуатацию 

коммерческого узла учета тепловой 

энергии и теплоносителя на 

котельной 

780        780 

Установка и ввод в эксплуатацию 

автоматизированной системы отпуска 

тепловой энергии (системы погодного 

регулирования) 

 4400       4400 

Установка и наладка 

балансировочных клапанов у 

потребителей 

 406       406 

Установка регуляторов «подпора» и 

вывод из эксплуатации 

подкачивающих насосных станций  

№ 1 и № 2 

 322       322 

Итого по котельной 780 5128   15000   20908 

Котельная № 24, п. Заводской 

Строительство газовой блочно-

модульной котельной. 

    12000   12000 

Установка и ввод в эксплуатацию  204      204 
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Мероприятие Затраты по годам, тыс. руб. 

2021 2022 2023 2024 2025 2026-

2030 

2031-

2034 

Итого 

автоматизированной системы отпуска 

тепловой энергии (системы погодного 

регулирования) 

Установка и наладка 

балансировочных клапанов у 

потребителей 

 52      52 

Установка и ввод в эксплуатацию 

автоматической системы подпитки 

тепловой сети 

 102      102 

Итого по котельной  358   12000   12358 

Котельная № 26, д. Васкелово 

Строительство газовой блочно-

модульной котельной. 

    8500   8500 

Установка и ввод в эксплуатацию 

коммерческого узла учета тепловой 

энергии и теплоносителя на 

котельной 

780        780 

Установка и ввод в эксплуатацию 

автоматизированной системы отпуска 

тепловой энергии (системы погодного 

регулирования) 

 408       408 

Установка и наладка 

балансировочных клапанов у 

потребителей 

 104       104 

Итого по котельной 780 512   8500   10114 

Котельная № 27, д. Васкелово 

Строительство газовой блочно-

модульной котельной. 

    6000   6000 

Установка и ввод в эксплуатацию 

коммерческого узла учета тепловой 

энергии и теплоносителя на 

котельной 

780          780 

Установка и ввод в эксплуатацию 

автоматизированной системы отпуска 

тепловой энергии (системы погодного 

регулирования) 

 204         204 

Установка и наладка 

балансировочных клапанов у 

потребителей 

 39         39 

Замена дымовой трубы     1060      1060 

Итого по котельной 780 243 1060  6000   8083 

Котельная № 28, д. Васкелово 

Строительство газовой блочно-

модульной котельной. 

    6000   6000 

Установка и ввод в эксплуатацию 

коммерческого узла учета тепловой 

энергии и теплоносителя на 

котельной 

780        780 

Установка и ввод в эксплуатацию 

автоматизированной системы отпуска 

тепловой энергии (системы погодного 

регулирования) 

 204       204 

Установка и наладка 

балансировочных клапанов у 

потребителей 

 52       52 

Итого по котельной 780 256   6000   7036 

Котельная № 50, д. Васкелово 

Строительство газовой блочно-

модульной котельной. 

    6000   6000 
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Мероприятие Затраты по годам, тыс. руб. 

2021 2022 2023 2024 2025 2026-

2030 

2031-

2034 

Итого 

Установка и ввод в эксплуатацию 

коммерческого узла учета тепловой 

энергии и теплоносителя на 

котельной 

780        780 

Установка и ввод в эксплуатацию 

автоматизированной системы отпуска 

тепловой энергии (системы погодного 

регулирования) 

 204       204 

Установка и наладка 

балансировочных клапанов у 

потребителей 

 52       52 

Установка и ввод в эксплуатацию 

автоматической системы подпитки 

тепловой сети 

 102      102 

Итого по котельной 780 358   6000   7138 

Котельная № 52, п. Лесное 

Строительство газовой блочно-

модульной котельной. 

    15000   15000 

Установка и ввод в эксплуатацию 

автоматизированной системы отпуска 

тепловой энергии (системы погодного 

регулирования) 

 3300       3300 

Установка и наладка 

балансировочных клапанов у 

потребителей 

 260       260 

Установка и ввод в эксплуатацию 

автоматической системы подпитки 

тепловой сети 

 102      102 

Итого по котельной  3662   15000   18662 

Итого по источникам 

теплоснабжения сельского 

поселения 

5460 18942 3860  129270   157854 

 

12.2 Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, 

реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей, насосных станций и 

тепловых пунктов на каждом этапе 

Мероприятия по реконструкции тепловых сетей с указанием затрат на их реализацию 

приведены в таблице 69 

Таблица 69 Затраты на мероприятия по реконструкции тепловых сетей 
Участок Диаметр, мм Протяженность в 2-х 

трубном исчислении, м 

Срок 

реализации 

Стоимость, тыс. 

руб. 

Котельная № 4, д. Гарболово 

от ТК-8 до УТ-4 2Ду 150 163 2022 2448,06 

от ТК-6 до здания 206 с 2Ду 70 на 2Ду 

100 

60 2023 753,84 

от ТК 3 до здания 262 с 2Ду 100 на 2Ду 

125 

40 2024 576,31 

Итого по котельной - 263 - 3778,22 

Котельная № 5, д. Гарболово 

от ТК-10 до ТК-11 2Ду 200 175 2022 3162,14 

от ТК-11 до ТК-12 2Ду 200 20 2024 390,88 

от ТК-14 до здания 

312 

2Ду125 15 2024 216,12 

от ТК 13 до здания с 2Ду 50 на 2Ду 47 2024 556,29 
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Участок Диаметр, мм Протяженность в 2-х 

трубном исчислении, м 

Срок 

реализации 

Стоимость, тыс. 

руб. 

309 70 

Итого по котельной - 257 - 4325,43 

Котельная № 26, д. Васкелово 

от здания котельной 

до ТК-1 

2Ду 100 15 2023 188,46 

Итого по котельной - 15 - 188,46 

Котельная № 28, д. Васкелово 

от здания котельной 

до ТК-1 

2Ду 65 50 2021 526,11 

от ТК-1 до жилого 

дома 32 

2Ду 50 5 2023 56,9 

от ТК-1 до жилого 

дома 31 

2Ду 50 37 2023 421,09 

Итого по котельной - 92 - 1004,10 

Котельная № 52, п. Лесное 

от УТ-4 до жилого 

дома 8 

2Ду 80 10 2021 100,79 

от УТ-2 до жилого 

дома 9 

2Ду 80 10 2021 105,22 

от УТ-11 до жилого 

дома 10 

2Ду 80 10 2023 113,81 

от УТ-1 до жилого 

дома 11 

2Ду 80 10 2023 113,81 

от ТК-13А до жилого 

дома 15 

2Ду 80 8 2024 94,69 

от ТК-8 до ТК-9 2Ду 150 36 2021 519,88 

от ТК-8 до ТК-9А 2Ду 150 20 2023 312,39 

от ТК-9А до ТК-9Б 2Ду 150 36 2023 562,30 

от ТК-9Б до ТК-9В 2Ду 150 45 2024 730,99 

от врезки на здание 

ООО «Гурмэ» до ТК-

10 

2Ду 150 22 2021 317,70 

от ТК-9В до врезки на 

здание ООО «Гурмэ» 

2Ду 150 22 2023 343,63 

от ТК-10 до ТК-11 2Ду 150 73 2023 1140,22 

от ТК-14 до здания 12 2Ду 70 17 2021 178,88 

от ТК-8 до здания 

ФАП 

2Ду 50 53 2024 627,31 

Итого по котельной - 372 - 5261,62 

Итого по 

источникам 

теплоснабжения 

сельского поселения 

- 999 - 14557,82 

12.3 Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию и 

техническое перевооружение в связи с изменениями температурного графика и 

гидравлического режима работы системы теплоснабжения 

Схемой теплоснабжения не предусмотрены мероприятия по строительству, 

реконструкции и техническому перевооружению в связи с изменениями температурного 

графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения. 

12.4 Предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые 

потребности 

Общий объём необходимых инвестиций в осуществление программы складывается из 
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суммы капитальных затрат на реализацию предлагаемых мероприятий по теплоисточникам и 

тепловым сетям, требуемых оборотных средств и средств, необходимых для обслуживания 

долга (в случае финансирования за счёт заёмных средств). 

В качестве источников финансирования рассматриваются:  

 собственные средства теплоснабжающих организаций;  

 заемные средства; 

 бюджетные средства. 

К собственным средствам организации относятся: прибыль, плата за подключение и 

амортизация. В качестве источника финансирования рассматривается не вся прибыль 

организации, а только часть, превышающая нормируемую прибыль организации. Величина 

нормируемой прибыли принята 1,5%. 

Плата за подключение устанавливается для новых потребителей, подключаемых к 

системе централизованного теплоснабжения. Она определяется на основании постановления 

Правительства РФ от 22.10.2012 №1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения». 

Плата за подключение является источником финансирования для групп проектов по 

строительству и реконструкции тепловых сетей с увеличением диаметра с целью 

подключения новых потребителей. 

Предполагается, что амортизация, начисляемая по существующим основным 

средствам организаций, используется на поддержание и восстановление существующего 

оборудования и поэтому не является источником финансирования. В качестве источника 

финансирования рассматривается только часть амортизации, начисляемой по объектам, 

введенным при реализации программы. 

Заемные средства могут быть привлечены организацией на срок до 10 лет, при этом 

стоимость заемных средств составляет 14%. Для получения кредита необходимо 

предоставления гарантий на всю сумму долга без учета процентов. 

12.5 Расчеты эффективности инвестиций 

Эффективность инвестиционного проекта (ИП) – категория, отражающая 

соответствие проекта, порождающего данный ИП, целям и интересам его участников. 

Осуществление эффективных проектов увеличивает поступающий в распоряжение общества 

внутренний валовой продукт, который затем делится между участвующими в проекте 

субъектами. Эффективность проекта в целом оценивается с целью определения 

потенциальной привлекательности проекта для возможных участников и поисков 

источников финансирования. Показатели эффективности проекта характеризуют с 

экономической точки зрения технические, технологические и организационные проектные 

решения. В основу оценки эффективности ИП положены следующие основные принципы: 
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 рассмотрение проекта на протяжении всего его жизненного цикла (расчетного 

периода), охватывающего временной интервал от начала проекта до его прекращения;  

 моделирование денежных потоков, включающих все связанные с осуществлением 

проекта денежные поступления и расходы за расчетный период;  

 сопоставимость условий сравнения различных вариантов проекта; 

 принцип положительности и максимума эффекта;  

 учет фактора времени;  

 учет только предстоящих затрат и поступлений; 

 учет влияния инфляции (учет изменения цен на различные виды продукции и 

ресурсов в период реализации проекта);  

 учет влияния неопределенностей и рисков, сопровождающих реализацию проекта.  

 

12.6 Расчеты ценовых последствий для потребителей при реализации программ 

строительства, реконструкции и технического перевооружения систем теплоснабжения 

Анализ ценовых последствий реализации мероприятий, предусмотренных схемой 

теплоснабжения и предлагаемых к включению в инвестиционную программу 

теплоснабжающей организации, выполнен по результатам прогнозного расчета необходимой 

валовой выручки.  

При этом необходимо отметить, что поскольку схема теплоснабжения является 

предпроектным документом, выполненный анализ ценовых последствий в действительности 

отражает динамику изменения тарифа на тепловую энергию для потребителей систем 

теплоснабжения, а не сам тариф. 

Тарифы на тепловую энергию полностью регулируются государством.  

Однако Министерство экономического развития Российской Федерации в своих 

комментариях отмечает, что региональные власти могут устанавливать и более высокие 

тарифные ставки, если существует критическая потребность в инвестициях в сектор.  

Прогноз по динамике тарифов на производство и реализацию тепловой энергии 

представлен в разработанном  Министерством экономического развития Российской 

Федерации документе: «Прогноз социально-экономического развития Российской 

Федерации на период до 2036 года». 

В таблице 71 приведена оценка тарифных последствий по годам расчетного периода 

для потребителей тепловой энергии. 
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Таблица 71 Тариф на тепловую энергию, руб./Гкал 

Наименование 
Допол

н. 
Ед. изм 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 

Индекс предельного роста цен и 
тарифов на топливо и энергию (по 

данным Минэкономразвития РФ до 

2036 г.) 

 % 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 

Коэффициент влияния на тариф % 
капитальных затрат в тарифе 

20% ед. 1 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 

60% ед. 1 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 

100% ед. 1 1,12 1,12 1,12 1,12 1,12 1,12 1,12 1,12 1,12 1,12 1,12 1,12 1,12 

Тариф с учетом Индексов роста цен и 
тарифов на топливо и энергию 

 руб./Гкал 5452,01 5670,09 5896,89 6132,77 6378,08 6633,20 6898,53 7174,47 7461,45 7759,91 8070,31 8393,12 8728,84 9078,00 

Тариф с учетом Индексов роста цен и 

тарифов на топливо и энергию, % 

капитальных затрат в тарифе 

20% руб./Гкал 5452,01 5811,84 6044,32 6286,09 6537,53 6799,03 7071,00 7353,84 7647,99 7953,91 8272,06 8602,95 8947,06 9304,95 

60% руб./Гкал 5452,01 6089,68 6333,26 6586,59 6850,06 7124,06 7409,02 7705,38 8013,60 8334,14 8667,51 9014,21 9374,78 9749,77 

100% руб./Гкал 5452,01 6373,18 6628,11 6893,23 7168,96 7455,72 7753,95 8064,11 8386,67 8722,14 9071,02 9433,87 9811,22 10203,67 



 
 

13  ИНДИКАТОРЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 

ПОСЕЛЕНИЯ 

а) количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в 

результате технологических нарушений на тепловых сетях 

Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате 

технологических нарушений на тепловых сетях на территории Куйвозовского сельского 

поселения. 

Показатель 2020 г.  2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025-2029 гг 2030-2034 гг 

Котельная №2 д. Ненимяки 0 0 0 0 0 0 0 

Котельная №4 д. Гарболово 0 0 0 0 0 0 0 

Котельная №5 д. Гарболово 0 0 0 0 0 0 0 

Котельная ПСт-43 д. Гарболово 0 0 0 0 0 0 0 

Котельная №20 д. Куйвози 0 0 0 0 0 0 0 

Котельная №23 п. Стеклянный 0 0 0 0 0 0 0 

Котельная №24 п. Заводской 0 0 0 0 0 0 0 

Котельная №26 д. Васкелово 0 0 0 0 0 0 0 

Котельная №27 д. Васкелово 0 0 0 0 0 0 0 

Котельная №28 д. Васкелово 0 0 0 0 0 0 0 

Котельная №50 д.  Васкелово 0 0 0 0 0 0 0 

Котельная №52 д. Лесное 0 0 0 0 0 0 0 

б) количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в 

результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии 

Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате 

технологических нарушений на источниках тепловой энергии. 

Показатель 2020 г.  2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025-2029 гг 2030-2034 гг 

Котельная №2 д. Ненимяки 0 0 0 0 0 0 0 

Котельная №4 д. Гарболово 0 0 0 0 0 0 0 

Котельная №5 д. Гарболово 0 0 0 0 0 0 0 

Котельная ПСт-43 д. Гарболово 0 0 0 0 0 0 0 

Котельная №20 д. Куйвози 0 0 0 0 0 0 0 

Котельная №23 п. Стеклянный 0 0 0 0 0 0 0 

Котельная №24 п. Заводской 0 0 0 0 0 0 0 

Котельная №26 д. Васкелово 0 0 0 0 0 0 0 

Котельная №27 д. Васкелово 0 0 0 0 0 0 0 

Котельная №28 д. Васкелово 0 0 0 0 0 0 0 

Котельная №50 д.  Васкелово 0 0 0 0 0 0 0 

Котельная №52 д. Лесное 0 0 0 0 0 0 0 

в) удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, 

отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (отдельно для тепловых 

электрических станций и котельных) 

Показатель 2020 г.  2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025-2029 гг 2030-2034 гг 

Котельная №2 д. Ненимяки 192,59 192,59 192,59 192,59 192,59 156 156 

Котельная №4 д. Гарболово 193,07 193,07 193,07 193,07 193,07 156 156 

Котельная №5 д. Гарболово 199,47 199,47 199,47 199,47 199,47 156 156 

Котельная ПСт-43 д. Гарболово 119,70 119,70 119,70 119,70 119,70 156 156 

Котельная №20 д. Куйвози 275,57 275,57 275,57 275,57 275,57 156 156 

Котельная №23 п. Стеклянный 138,22 138,22 138,22 138,22 138,22 156 156 

Котельная №24 п. Заводской 161,03 161,03 161,03 161,03 161,03 156 156 

Котельная №26 д. Васкелово 197,49 197,49 197,49 197,49 197,49 156 156 

Котельная №27 д. Васкелово 204,12 204,12 204,12 204,12 204,12 156 156 
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Котельная №28 д. Васкелово 205,71 205,71 205,71 205,71 205,71 156 156 

Котельная №50 д.  Васкелово 199,69 199,69 199,69 199,69 199,69 156 156 

Котельная №52 д. Лесное 156,17 156,17 156,17 156,17 156,17 156 156 

г) отношение величины технологических потерь тепловой энергии, 

теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети 

Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к 

материальной характеристике тепловой сети  

Показатель 2020 г.  2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025-2029 гг 2030-2034 гг 

Котельная №2 д. Ненимяки н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д 

Котельная №4 д. Гарболово н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д 

Котельная №5 д. Гарболово н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д 

Котельная ПСт-43 д. Гарболово н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д 

Котельная №20 д. Куйвози н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д 

Котельная №23 п. Стеклянный н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д 

Котельная №24 п. Заводской н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д 

Котельная №26 д. Васкелово н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д 

Котельная №27 д. Васкелово н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д 

Котельная №28 д. Васкелово н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д 

Котельная №50 д.  Васкелово н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д 

Котельная №52 д. Лесное н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д 

д) коэффициент использования установленной тепловой мощности 

Коэффициент использования установленной тепловой мощности котельных  

Показатель 2020 г.  2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025-2029 гг 2030-2034 гг 

Котельная №2 д. Ненимяки 0,44 0,44 0,44 0,44 0,44 0,44 0,44 

Котельная №4 д. Гарболово 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 

Котельная №5 д. Гарболово 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 

Котельная ПСт-43 д. Гарболово 0,72 0,72 0,72 0,72 0,72 0,72 0,72 

Котельная №20 д. Куйвози 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 

Котельная №23 п. Стеклянный 0,98 0,98 0,82 0,82 0,82 0,82 0,82 

Котельная №24 п. Заводской 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 

Котельная №26 д. Васкелово 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 

Котельная №27 д. Васкелово 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 

Котельная №28 д. Васкелово 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 

Котельная №50 д.  Васкелово 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 

Котельная №52 д. Лесное 0,44 0,44 0,44 0,44 0,44 0,44 0,44 

е) удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к 

расчетной тепловой нагрузке 

Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной 

тепловой нагрузке. 

Показатель 2020 г.  2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025-2029 гг 2030-2034 гг 

Котельная №2 д. Ненимяки н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д 

Котельная №4 д. Гарболово н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д 

Котельная №5 д. Гарболово н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д 

Котельная ПСт-43 д. Гарболово н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д 

Котельная №20 д. Куйвози н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д 

Котельная №23 п. Стеклянный н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д 

Котельная №24 п. Заводской н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д 

Котельная №26 д. Васкелово н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д 

Котельная №27 д. Васкелово н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д 

Котельная №28 д. Васкелово н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д 

Котельная №50 д.  Васкелово н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д 

Котельная №52 д. Лесное н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д 
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ж) доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как 

отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к 

общей величине выработанной тепловой энергии в границах поселения, городского 

округа, города федерального значения) 

Показатель 2020 г.  2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025-2029 гг 2030-2034 гг 

Котельная №2 д. Ненимяки 

Тепловая энергия в комбинированном режиме не вырабатывается 

Котельная №4 д. Гарболово 

Котельная №5 д. Гарболово 

Котельная ПСт-43 д. Гарболово 

Котельная №20 д. Куйвози 

Котельная №23 п. Стеклянный 

Котельная №24 п. Заводской 

Котельная №26 д. Васкелово 

Котельная №27 д. Васкелово 

Котельная №28 д. Васкелово 

Котельная №50 д.  Васкелово 

Котельная №52 д. Лесное 

з) удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии 

Показатель 2020 г.  2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025-2029 гг 2030-2034 гг 

Котельная №2 д. Ненимяки 

Электрическая энергия котельными не вырабатывается 

Котельная №4 д. Гарболово 

Котельная №5 д. Гарболово 

Котельная ПСт-43 д. Гарболово 

Котельная №20 д. Куйвози 

Котельная №23 п. Стеклянный 

Котельная №24 п. Заводской 

Котельная №26 д. Васкелово 

Котельная №27 д. Васкелово 

Котельная №28 д. Васкелово 

Котельная №50 д.  Васкелово 

Котельная №52 д. Лесное 

и) коэффициент использования теплоты топлива (только для источников 

тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки 

электрической и тепловой энергии) 

Комбинированная выработка электрической и тепловой энергии на территории 

Куйвозовского сельского поселения не осуществляется. 

к) доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам 

учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии 

Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в 

общем объеме отпущенной тепловой энергии. 

Показатель 2020 г.  2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025-2029 гг 2030-2034 гг 

Котельная №2 д. Ненимяки н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д 

Котельная №4 д. Гарболово н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д 

Котельная №5 д. Гарболово н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д 

Котельная ПСт-43 д. Гарболово н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д 

Котельная №20 д. Куйвози н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д 

Котельная №23 п. Стеклянный н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д 

Котельная №24 п. Заводской н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д 

Котельная №26 д. Васкелово н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д 

Котельная №27 д. Васкелово н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д 
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Котельная №28 д. Васкелово н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д 

Котельная №50 д.  Васкелово н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д 

Котельная №52 д. Лесное н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д 

л) средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации 

тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения) 

Средневзвешенный срок эксплуатации тепловых сетей, измеряется в годах 

Показатель 2020 г.  2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025-2029 гг 2030-2034 гг 

Котельная №2 д. Ненимяки 
более 

15 

более 

15 
более 

15 
более 

15 
более 

15 
до 15 до 10 

Котельная №4 д. Гарболово 
более 

15 
более 

15 
более 

15 
более 

15 
более 

15 
до 15 до 10 

Котельная №5 д. Гарболово 
более 

15 
более 

15 
более 

15 
более 

15 
более 

15 
до 15 до 10 

Котельная ПСт-43 д. Гарболово 
более 

15 
более 

15 
более 

15 
более 

15 
более 

15 
до 15 до 10 

Котельная №20 д. Куйвози 
более 

15 
более 

15 
более 

15 
более 

15 
более 

15 
до 15 до 10 

Котельная №23 п. Стеклянный 
более 

15 
более 

15 
более 

15 
более 

15 
более 

15 
до 15 до 10 

Котельная №24 п. Заводской 
более 

15 
более 

15 
более 

15 
более 

15 
более 

15 
до 15 до 10 

Котельная №26 д. Васкелово 
более 

15 
более 

15 
более 

15 
более 

15 
более 

15 
до 15 до 10 

Котельная №27 д. Васкелово 
более 

15 
более 

15 
более 

15 
более 

15 
более 

15 
до 15 до 10 

Котельная №28 д. Васкелово 
более 

15 
более 

15 
более 

15 
более 

15 
более 

15 
до 15 до 10 

Котельная №50 д.  Васкелово 
более 

15 
более 

15 
более 

15 
более 

15 
более 

15 
до 15 до 10 

Котельная №52 д. Лесное 
более 

15 
более 

15 
более 

15 
более 

15 
более 

15 
до 15 до 10 

м) отношение материальной характеристики тепловых сетей, 

реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей 

(фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации 

проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для каждой системы 

теплоснабжения, а также для поселения, городского округа, города федерального 

значения) 

Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за 

год, к общей материальной характеристике тепловых сетей 

Показатель 2020 г.  2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025-2029 гг 2030-2034 гг 

Котельная №2 д. Ненимяки 
менее 

0,05 

менее 

0,05 

менее 

0,05 

менее 

0,05 

менее 

0,05 
0,1 0,1 

Котельная №4 д. Гарболово 
менее 

0,05 
менее 

0,05 
менее 

0,05 
менее 

0,05 
менее 

0,05 
0,1 0,1 

Котельная №5 д. Гарболово 
менее 

0,05 
менее 

0,05 
менее 

0,05 
менее 

0,05 
менее 

0,05 
0,1 0,1 

Котельная ПСт-43 д. Гарболово 
менее 

0,05 

менее 

0,05 

менее 

0,05 

менее 

0,05 

менее 

0,05 
0,1 0,1 

Котельная №20 д. Куйвози 
менее 

0,05 
менее 

0,05 
менее 

0,05 
менее 

0,05 
менее 

0,05 
0,1 0,1 

Котельная №23 п. Стеклянный 
менее 

0,05 
менее 

0,05 
менее 

0,05 
менее 

0,05 
менее 

0,05 
0,1 0,1 

Котельная №24 п. Заводской менее менее менее менее менее 0,1 0,1 
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0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 

Котельная №26 д. Васкелово 
менее 

0,05 
менее 

0,05 
менее 

0,05 
менее 

0,05 
менее 

0,05 
0,1 0,1 

Котельная №27 д. Васкелово 
менее 

0,05 
менее 

0,05 
менее 

0,05 
менее 

0,05 
менее 

0,05 
0,1 0,1 

Котельная №28 д. Васкелово 
менее 

0,05 

менее 

0,05 

менее 

0,05 

менее 

0,05 

менее 

0,05 
0,1 0,1 

Котельная №50 д.  Васкелово 
менее 

0,05 
менее 

0,05 
менее 

0,05 
менее 

0,05 
менее 

0,05 
0,1 0,1 

Котельная №52 д. Лесное 
менее 

0,05 
менее 

0,05 
менее 

0,05 
менее 

0,05 
менее 

0,05 
0,1 0,1 

н) отношение установленной тепловой мощности оборудования источников 

тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой 

мощности источников тепловой энергии (фактическое значение за отчетный период и 

прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме 

теплоснабжения) (для поселения, городского округа, города федерального значения) 

Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой 

энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности 

источников тепловой энергии. 

Показатель 2020 г.  2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025-2029 гг 2030-2034 гг 

Котельная №2 д. Ненимяки - - - - - - - 

Котельная №4 д. Гарболово - - - - - - - 

Котельная №5 д. Гарболово - - - - - - - 

Котельная ПСт-43 д. Гарболово - - - - - - - 

Котельная №20 д. Куйвози - - - - - - - 

Котельная №23 п. Стеклянный - - - - - - - 

Котельная №24 п. Заводской - - - - - - - 

Котельная №26 д. Васкелово - - - - - - - 

Котельная №27 д. Васкелово - - - - - - - 

Котельная №28 д. Васкелово - - - - - - - 

Котельная №50 д.  Васкелово - - - - - - - 

Котельная №52 д. Лесное - - - - - - - 
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14 ЦЕНОВЫЕ (ТАРИФНЫЕ) ПОСЛЕДСТВИЯ 

При расчете ценовых последствий для потребителей при реализации принятого плана 

капитальных вложений учитывались следующие условия: 

- цена поставки тепловой энергии (услуг) регулируется органами государственного 

ценового регулирования; 

- полномочия государственного ценового регулирования распределены между 

следующими органами: федеральный (ФСТ), региональный (тарифные комитеты органов 

исполнительной власти субъектов РФ); муниципальный (в случае наделения полномочиями 

органов местного самоуправления); 

- показатели производственной программы ЕТО на перспективный период до 2034 г. 

приняты по экспертной оценке с учетом: 

- плановых объемов полезного отпуска тепловой энергии по данным организации, с 

учетом перспективных тепловых нагрузок на период до 2034 г.; 

- снижения потерь тепловой энергии при транспортировке с учетом завершения 

реализации мероприятий по строительству и перекладке тепловых сетей. 

- при прогнозировании производственных расходов товарного отпуска учитывались 

показатели инфляции и прогнозные тарифы на покупные энергоносители и воду, расчет 

которых представлен в таблице. 

Расчет ценовых последствий реализации мероприятий предполагает, что 

инвестиционная составляющая в тарифе и срок ее включения в тариф, должны обеспечивать 

баланс интересов теплоснабжающих организаций и потребителей услуг теплоснабжения и 

обеспечивать покрытие обоснованных финансовых потребностей, необходимых для 

реализации мероприятий и подлежащих возмещению через тарифные источники. 

Разработанный вариант тарифного сценария основан на необходимости обеспечения: 

- допустимой тарифной нагрузки на потребителей, доступности услуг 

теплоснабжения потребителям; 

- приемлемых для ЕТО показателей эффективности инвестиций при реализации 

мероприятий (простых и дисконтированных). 

Прогноз тарифов ЕТО на тепловую энергию и их индекс роста на 2021-2034 гг. 

приведены в таблице 72. 

 



 
 

Таблица 72 Тариф на тепловую энергию, руб./Гкал 

Наименование 
Допол

н. 
Ед. изм 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 

Индекс предельного роста цен и 

тарифов на топливо и энергию (по 
данным Минэкономразвития РФ до 

2036 г.) 

 % 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 

Коэффициент влияния на тариф % 

капитальных затрат в тарифе 

20% ед. 1 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 

60% ед. 1 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 

100% ед. 1 1,12 1,12 1,12 1,12 1,12 1,12 1,12 1,12 1,12 1,12 1,12 1,12 1,12 

Тариф с учетом Индексов роста цен и 

тарифов на топливо и энергию 
 руб./Гкал 5452,01 5670,09 5896,89 6132,77 6378,08 6633,20 6898,53 7174,47 7461,45 7759,91 8070,31 8393,12 8728,84 9078,00 

Тариф с учетом Индексов роста цен и 
тарифов на топливо и энергию, % 

капитальных затрат в тарифе 

20% руб./Гкал 5452,01 5811,84 6044,32 6286,09 6537,53 6799,03 7071,00 7353,84 7647,99 7953,91 8272,06 8602,95 8947,06 9304,95 

60% руб./Гкал 5452,01 6089,68 6333,26 6586,59 6850,06 7124,06 7409,02 7705,38 8013,60 8334,14 8667,51 9014,21 9374,78 9749,77 

100% руб./Гкал 5452,01 6373,18 6628,11 6893,23 7168,96 7455,72 7753,95 8064,11 8386,67 8722,14 9071,02 9433,87 9811,22 10203,67 



 
 

Величина тарифа к 2034 году с учетом Индексов роста цен и тарифов на топливо и 

энергию будет составлять 9078 руб./Гкал. Тариф к 2034 году, учитывая Индексы роста цен и 

тарифов на топливо и энергию и величину 20 % капитальных затрат, заложенную в тариф, 

будет составлять 9304,95 руб./Гкал. Тариф к 2034 году, учитывая Индексы роста цен и 

тарифов на топливо и энергию и величину 60 % капитальных затрат, заложенную в тариф, 

будет составлять 9749,77 руб./Гкал. Тариф к 2034 году, учитывая Индексы роста цен и 

тарифов на топливо и энергию и с учетом, что вся величина капитальных затрат 

закладывается в тариф, будет составлять 10203,67 руб./Гкал. 
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15 РЕЕСТР ЕДИНЫХ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

15.1 Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих 

организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в 

границах поселения, городского округа 

На территории Куйвозовского сельского поселения теплоснабжение осуществляет 

единственная теплоснабжающая организация ООО «ГТМ-Теплосервис». 

На обслуживании ООО «ГТМ-Теплосервис» находятся 12 котельных общей 

установленной мощностью 38,138 Гкал/час и тепловые сети.  

15.2 Реестр единых теплоснабжающих организаций, содержащий перечень 

систем теплоснабжения, входящих в состав единой теплоснабжающей организации 

На территории Куйвозовского сельского поселения ни одна теплоснабжающая 

организация не наделена статусом Единой Теплоснабжающей Организации (ЕТО). 

15.3 Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми 

теплоснабжающей организации присвоен статус единой теплоснабжающей 

организации 

Решение по установлению единой теплоснабжающей организации осуществляется на 

основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных в 

правилах организации теплоснабжения, утверждаемых Правительством Российской 

Федерации. 

В соответствии со статьей 2 пунктом 28 Федерального закона 190 «О 

теплоснабжении»: «Единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения (далее 

- единая теплоснабжающая организация) - теплоснабжающая организация, которая 

определяется в схеме теплоснабжения федеральным органом исполнительной власти, 

уполномоченным Правительством Российской Федерации на реализацию государственной 

политики в сфере теплоснабжения (далее - федеральный орган исполнительной власти, 

уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения), или 

органом местного самоуправления на основании критериев и в порядке, которые 

установлены правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством 

Российской Федерации». 

В соответствии со статьей 6 пунктом 6 Федерального закона 190 «О 

теплоснабжении»: 

«К полномочиям органов местного самоуправления поселений, городских округов по 

организации теплоснабжения на соответствующих территориях относится утверждение схем 

теплоснабжения поселений, городских округов с численностью населения менее пятисот 

тысяч человек, в том числе определение единой теплоснабжающей организации» 

Предложения по установлению единой теплоснабжающей организации 
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осуществляются на основании критериев определения единой теплоснабжающей 

организации, установленных в правилах организации теплоснабжения, утверждаемых 

Правительством Российской Федерации. Предлагается использовать для этого 

нижеследующий раздел проекта Постановления Правительства Российской Федерации «Об 

утверждении правил организации теплоснабжения», предложенный к утверждению 

Правительством Российской Федерации в соответствии со статьей 4 пунктом 1 ФЗ-190 «О 

теплоснабжении»: 

Критерии и порядок определения единой теплоснабжающей организации: 

1. Статус единой теплоснабжающей организации присваивается теплоснабжающей и 

(или) теплосетевой организации решением федерального органа исполнительной власти (в 

отношении городов с населением 500 тысяч человек и более) или органа местного 

самоуправления (далее - уполномоченные органы) при утверждении схемы теплоснабжения 

городского поселения. 

2. В проекте схемы теплоснабжения должны быть определены границы зон 

деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций). Границы зоны (зон) 

деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций) определяются 

границами системы теплоснабжения. 

3. Для присвоения организации статуса единой теплоснабжающей организации на 

территории городского поселения лица, владеющие на праве собственности или ином 

законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями, подают в 

уполномоченный орган в течение 1 месяца с даты опубликования (размещения) в 

установленном порядке проекта схемы теплоснабжения, а также с даты опубликования 

(размещения) сообщения, заявку на присвоение организации статуса единой 

теплоснабжающей организации с указанием зоны ее деятельности. К заявке прилагается 

бухгалтерская отчетность, составленная на последнюю отчетную дату перед подачей заявки, 

с отметкой налогового органа о ее принятии. 

4. В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей 

организации подана 1 заявка от лица, владеющего на праве собственности или ином 

законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в 

соответствующей зоне деятельности единой теплоснабжающей организации, то статус 

единой теплоснабжающей организации присваивается указанному лицу. В случае если в 

отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подано 

несколько заявок от лиц, владеющих на праве собственности или ином законном основании 

источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей зоне 

деятельности единой теплоснабжающей организации, уполномоченный орган присваивает 

статус единой теплоснабжающей организации на основании критериев определения единой 
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теплоснабжающей организации: 

- владение на праве собственности или ином законном основании источниками 

тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с 

наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей 

организации; 

- размер собственного капитала; 

- способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в 

соответствующей системе теплоснабжения. 

5. В случае если заявка на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации 

подана организацией, которая владеет на праве собственности или ином законном основании 

источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми 

сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей 

организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается данной 

организации. 

6. В случае если заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации 

поданы от организации, которая владеет на праве собственности или ином законном 

основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью, и от 

организации, которая владеет на праве собственности или ином законном основании 

тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой 

теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации 

присваивается той организации из указанных, которая имеет наибольший размер 

собственного капитала. В случае если размеры собственных капиталов этих организаций 

различаются не более чем на 5 процентов, статус единой теплоснабжающей организации 

присваивается организации, способной в лучшей мере обеспечить надежность 

теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения. 

Размер собственного капитала определяется по данным бухгалтерской отчетности, 

составленной на последнюю отчетную дату перед подачей заявки на присвоение 

организации статуса единой теплоснабжающей организации с отметкой налогового органа о 

ее принятии. 

7. Способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в 

соответствующей системе теплоснабжения определяется наличием у организации 

технических возможностей и квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, 

диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению гидравлическими и 

температурными режимами системы теплоснабжения и обосновывается в схеме 

теплоснабжения. 

8. В случае если организациями не подано ни одной заявки на присвоение статуса 
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единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации 

присваивается организации, владеющей в соответствующей зоне деятельности источниками 

тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с 

наибольшей тепловой емкостью. 

9. Единая теплоснабжающая организация при осуществлении своей деятельности 

обязана: 

- исполнять договоры теплоснабжения с любыми обратившимися к ней 

потребителями тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых находятся в 

данной системе теплоснабжения при условии соблюдения, указанными потребителями 

выданных им в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности 

технических условий подключения к тепловым сетям; 

- заключать и исполнять договоры поставки тепловой энергии (мощности) и (или) 

теплоносителя в отношении объема тепловой нагрузки, распределенной в соответствии со 

схемой теплоснабжения; 

- заключать и исполнять договоры оказания услуг по передаче тепловой энергии, 

теплоносителя в объеме, необходимом для обеспечения теплоснабжения потребителей 

тепловой энергии с учетом потерь тепловой энергии, теплоносителя при их передаче. 

15.4 Заявки теплоснабжающих организаций, поданные в рамках разработки 

проекта схемы теплоснабжения (при их наличии), на присвоение статуса единой 

теплоснабжающей организации 

Сведений о заявках теплоснабжающих организаций, поданных в рамках разработки 

проекта схемы теплоснабжения, на присвоение статуса единой теплоснабжающей 

организации не предоставлено. 

15.5 Описание границ зон деятельности единой теплоснабжающей организации 

(организаций) 

На основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, 

установленных в Постановления Правительства РФ от 08.08.2012г. №808 «Об организации 

теплоснабжения в РФ и внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ» 

предлагается определить единой теплоснабжающей организацией ООО «ГТМ-Теплосервис». 
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16 РЕЕСТР ПРОЕКТОВ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 

16.1 Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому 

перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии с указанием 

сроков реализации, объемов планируемых инвестиций на реализацию и источников 

инвестиций 

Схемой теплоснабжения предусмотрен ряд мероприятий по замене оборудования, 

имеющего сверхнормативный износ, наладке системы теплоснабжения с целью повышения 

эффективности работы источников теплоснабжения и системы теплоснабжения в целом. 

Перечень мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации источников 

теплоснабжения представлен в таблице 73. 

Общий объём необходимых инвестиций в осуществление программы складывается из 

суммы капитальных затрат на реализацию предлагаемых мероприятий по теплоисточникам и 

тепловым сетям, требуемых оборотных средств и средств, необходимых для обслуживания 

долга (в случае финансирования за счёт заёмных средств). 

В качестве источников финансирования рассматриваются:  

• собственные средства теплоснабжающих организаций;  

• заемные средства; 

• бюджетные средства. 

К собственным средствам организации относятся: прибыль, плата за подключение и 

амортизация. В качестве источника финансирования рассматривается не вся прибыль 

организации, а только часть, превышающая нормируемую прибыль организации. Величина 

нормируемой прибыли принята 1,5%. 

Плата за подключение устанавливается для новых потребителей, подключаемых к 

системе централизованного теплоснабжения. Она определяется на основании постановления 

Правительства РФ от 22.10.2012 №1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения». 

Плата за подключение является источником финансирования для групп проектов по 

строительству и реконструкции тепловых сетей с увеличением диаметра с целью 

подключения новых потребителей. 

Предполагается, что амортизация, начисляемая по существующим основным 

средствам организаций, используется на поддержание и восстановление существующего 

оборудования и поэтому не является источником финансирования. В качестве источника 

финансирования рассматривается только часть амортизации, начисляемой по объектам, 

введенным при реализации программы. 

Заемные средства могут быть привлечены организацией на срок до 10 лет, при этом 

стоимость заемных средств составляет 14%. Для получения кредита необходимо 

предоставления гарантий на всю сумму долга без учета процентов. 
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Таблица 73 Перечень мероприятий по реконструкции и техническому перевооружению 

источников теплоснабжения 
Мероприятие Затраты по годам, тыс. руб. 

2021 2022 2023 2024 2025 2026-

2030 

2031-

2034 

Итого 

Котельная № 2, д. Ненимяки 

Строительство газовой блочно-

модульной котельной. 

    17000   17000 

Установка и ввод в эксплуатацию 

коммерческого узла учета тепловой 

энергии и теплоносителя на 

котельной 

780        780 

Установка и ввод в эксплуатацию 

автоматизированной системы отпуска 

тепловой энергии (системы погодного 

регулирования) 

 918       918 

Установка и наладка 

балансировочных клапанов у 

потребителей 

 170       170 

Установка и ввод в эксплуатацию 

автоматической системы подпитки 

тепловой сети 

 102       102 

Замена угольного котла № 1  684       684 

Итого по котельной 780 1874   17000   19654 

Котельная № 4, д. Гарболово 

Строительство газовой блочно-

модульной котельной. 

    17000   17000 

Установка и ввод в эксплуатацию 

коммерческого узла учета тепловой 

энергии и теплоносителя на 

котельной 

780        780 

Установка и ввод в эксплуатацию 

автоматизированной системы отпуска 

тепловой энергии (системы погодного 

регулирования) 

 1020       1020 

Установка и наладка 

балансировочных клапанов у 

потребителей 

 234       234 

Установка и ввод в эксплуатацию 

автоматической системы подпитки 

тепловой сети 

 102       102 

Замена угольных котлов №№7, 8  1500       1500 

Итого по котельной 780 2856   17000   20636 

Котельная № 5, д. Гарболово 

Строительство газовой блочно-

модульной котельной. 

    17000   17000 

Установка и ввод в эксплуатацию 

автоматизированной системы отпуска 

тепловой энергии (системы погодного 

регулирования) 

 1020       1020 

Установка и наладка 

балансировочных клапанов у 

потребителей 

 354       354 

Установка и ввод в эксплуатацию 

автоматической системы подпитки 

тепловой сети 

 102       102 

Замена угольных котлов №№ 3, 4, 9, 

10 

  2800     2800 

Замена сетевого насоса BL  596       596 

Замена бака-аккумулятора        1 270   1 270 

Замена дымовой трубы  935         935 

Итого по котельной  3007 2800  18270   24077 
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Мероприятие Затраты по годам, тыс. руб. 

2021 2022 2023 2024 2025 2026-

2030 

2031-

2034 

Итого 

Котельная № 20, п. Куйвози 

Строительство газовой блочно-

модульной котельной. 

    8500   8500 

Установка и ввод в эксплуатацию 

автоматизированной системы отпуска 

тепловой энергии (системы погодного 

регулирования) 

 204       204 

Установка и наладка 

балансировочных клапанов у 

потребителей 

 26       26 

Установка и ввод в эксплуатацию 

автоматической системы подпитки 

тепловой сети 

 102       102 

Установка и ввод в эксплуатацию 

дизельного генератора с блоком 

аварийного включения (АВР) на 

период отключения внешнего 

энергоснабжения. 

 356       356 

Итого по котельной  688   8500   9188 

Котельная № 23, п. Стеклянный 

Строительство газовой блочно-

модульной котельной. 

    15000   15000 

Установка и ввод в эксплуатацию 

коммерческого узла учета тепловой 

энергии и теплоносителя на 

котельной 

780        780 

Установка и ввод в эксплуатацию 

автоматизированной системы отпуска 

тепловой энергии (системы погодного 

регулирования) 

 4400       4400 

Установка и наладка 

балансировочных клапанов у 

потребителей 

 406       406 

Установка регуляторов «подпора» и 

вывод из эксплуатации 

подкачивающих насосных станций  

№ 1 и № 2 

 322       322 

Итого по котельной 780 5128   15000   20908 

Котельная № 24, п. Заводской 

Строительство газовой блочно-

модульной котельной. 

    12000   12000 

Установка и ввод в эксплуатацию 

автоматизированной системы отпуска 

тепловой энергии (системы погодного 

регулирования) 

 204      204 

Установка и наладка 

балансировочных клапанов у 

потребителей 

 52      52 

Установка и ввод в эксплуатацию 

автоматической системы подпитки 

тепловой сети 

 102      102 

Итого по котельной  358   12000   12358 

Котельная № 26, д. Васкелово 

Строительство газовой блочно-

модульной котельной. 

    8500   8500 

Установка и ввод в эксплуатацию 

коммерческого узла учета тепловой 

энергии и теплоносителя на 

котельной 

780        780 

Установка и ввод в эксплуатацию 

автоматизированной системы отпуска 

 408       408 
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Мероприятие Затраты по годам, тыс. руб. 

2021 2022 2023 2024 2025 2026-

2030 

2031-

2034 

Итого 

тепловой энергии (системы погодного 

регулирования) 

Установка и наладка 

балансировочных клапанов у 

потребителей 

 104       104 

Итого по котельной 780 512   8500   10114 

Котельная № 27, д. Васкелово 

Строительство газовой блочно-

модульной котельной. 

    6000   6000 

Установка и ввод в эксплуатацию 

коммерческого узла учета тепловой 

энергии и теплоносителя на 

котельной 

780          780 

Установка и ввод в эксплуатацию 

автоматизированной системы отпуска 

тепловой энергии (системы погодного 

регулирования) 

 204         204 

Установка и наладка 

балансировочных клапанов у 

потребителей 

 39         39 

Замена дымовой трубы     1060      1060 

Итого по котельной 780 243 1060  6000   8083 

Котельная № 28, д. Васкелово 

Строительство газовой блочно-

модульной котельной. 

    6000   6000 

Установка и ввод в эксплуатацию 

коммерческого узла учета тепловой 

энергии и теплоносителя на 

котельной 

780        780 

Установка и ввод в эксплуатацию 

автоматизированной системы отпуска 

тепловой энергии (системы погодного 

регулирования) 

 204       204 

Установка и наладка 

балансировочных клапанов у 

потребителей 

 52       52 

Итого по котельной 780 256   6000   7036 

Котельная № 50, д. Васкелово 

Строительство газовой блочно-

модульной котельной. 

    6000   6000 

Установка и ввод в эксплуатацию 

коммерческого узла учета тепловой 

энергии и теплоносителя на 

котельной 

780        780 

Установка и ввод в эксплуатацию 

автоматизированной системы отпуска 

тепловой энергии (системы погодного 

регулирования) 

 204       204 

Установка и наладка 

балансировочных клапанов у 

потребителей 

 52       52 

Установка и ввод в эксплуатацию 

автоматической системы подпитки 

тепловой сети 

 102      102 

Итого по котельной 780 358   6000   7138 

Котельная № 52, п. Лесное 

Строительство газовой блочно-

модульной котельной. 

    15000   15000 

Установка и ввод в эксплуатацию 

автоматизированной системы отпуска 

тепловой энергии (системы погодного 

 3300       3300 
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Мероприятие Затраты по годам, тыс. руб. 

2021 2022 2023 2024 2025 2026-

2030 

2031-

2034 

Итого 

регулирования) 

Установка и наладка 

балансировочных клапанов у 

потребителей 

 260       260 

Установка и ввод в эксплуатацию 

автоматической системы подпитки 

тепловой сети 

 102      102 

Итого по котельной  3662   15000   18662 

Итого по источникам 

теплоснабжения сельского 

поселения 

5460 18942 3860  129270   157854 

 

16.2 Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому 

перевооружению и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них с 

указанием сроков реализации, объемов планируемых инвестиций на реализацию и 

источников инвестиций 

Перечень мероприятий по реконструкции тепловых сетей представлен в таблице 74. 

Таблица 74 Мероприятия по реконструкции тепловых сетей 
Участок Диаметр, мм Протяженность в 2-х 

трубном исчислении, м 

Срок 

реализации 

Стоимость, тыс. 

руб. 

Котельная № 4, д. Гарболово 

от ТК-8 до УТ-4 2Ду 150 163 2022 2448,06 

от ТК-6 до здания 206 с 2Ду 70 на 2Ду 

100 

60 2023 753,84 

от ТК 3 до здания 262 с 2Ду 100 на 2Ду 

125 

40 2024 576,31 

Итого по котельной - 263 - 3778,22 

Котельная № 5, д. Гарболово 

от ТК-10 до ТК-11 2Ду 200 175 2022 3162,14 

от ТК-11 до ТК-12 2Ду 200 20 2024 390,88 

от ТК-14 до здания 

312 

2Ду125 15 2024 216,12 

от ТК 13 до здания 

309 

с 2Ду 50 на 2Ду 

70 

47 2024 556,29 

Итого по котельной - 257 - 4325,43 

Котельная № 26, д. Васкелово 

от здания котельной 

до ТК-1 

2Ду 100 15 2023 188,46 

Итого по котельной - 15 - 188,46 

Котельная № 28, д. Васкелово 

от здания котельной 

до ТК-1 

2Ду 65 50 2021 526,11 

от ТК-1 до жилого 

дома 32 

2Ду 50 5 2023 56,9 

от ТК-1 до жилого 

дома 31 

2Ду 50 37 2023 421,09 

Итого по котельной - 92 - 1004,10 

Котельная № 52, п. Лесное 

от УТ-4 до жилого 

дома 8 

2Ду 80 10 2021 100,79 

от УТ-2 до жилого 

дома 9 

2Ду 80 10 2021 105,22 

от УТ-11 до жилого 

дома 10 

2Ду 80 10 2023 113,81 

от УТ-1 до жилого 

дома 11 

2Ду 80 10 2023 113,81 
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Участок Диаметр, мм Протяженность в 2-х 

трубном исчислении, м 

Срок 

реализации 

Стоимость, тыс. 

руб. 

от ТК-13А до жилого 

дома 15 

2Ду 80 8 2024 94,69 

от ТК-8 до ТК-9 2Ду 150 36 2021 519,88 

от ТК-8 до ТК-9А 2Ду 150 20 2023 312,39 

от ТК-9А до ТК-9Б 2Ду 150 36 2023 562,30 

от ТК-9Б до ТК-9В 2Ду 150 45 2024 730,99 

от врезки на здание 

ООО «Гурмэ» до ТК-

10 

2Ду 150 22 2021 317,70 

от ТК-9В до врезки на 

здание ООО «Гурмэ» 

2Ду 150 22 2023 343,63 

от ТК-10 до ТК-11 2Ду 150 73 2023 1140,22 

от ТК-14 до здания 12 2Ду 70 17 2021 178,88 

от ТК-8 до здания 

ФАП 

2Ду 50 53 2024 627,31 

Итого по котельной - 372 - 5261,62 

Итого по 

источникам 

теплоснабжения 

сельского поселения 

- 999 - 14557,82 

16.3 Перечень мероприятий, обеспечивающих переход от открытых систем 

теплоснабжения (горячего водоснабжения) на закрытые системы горячего 

водоснабжения с указанием сроков реализации, объемов планируемых инвестиций на 

реализацию и источников инвестиций 

Схемой теплоснабжения не предусмотрены мероприятия, обеспечивающие переход 

от открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) на закрытые системы 

горячего водоснабжения. 
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17 ЗАМЕЧАНИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ К ПРОЕКТУ СХЕМЫ 

ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 

Замечаний и предложений не представлено. 
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18 СВОДНЫЙ ТОМ ИЗМЕНЕНИЙ, ВЫПОЛНЕННЫХ В ДОРАБОТАННОЙ И 

(ИЛИ) АКТУАЛИЗИРОВАННОЙ СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 

Настоящая Глава содержит реестр изменений, внесенных в доработанную и (или) 

актуализированную схему теплоснабжения, а также сведения о том, какие мероприятия из 

утвержденной схемы теплоснабжения были выполнены за период, прошедший с даты 

утверждения схемы теплоснабжения. 

 

18.1 Изменения, внесенные при актуализации в утверждаемую часть схемы 

теплоснабжения  

Раздел скорректирован с учетом изменения структуры систем теплоснабжения и 

базового года. 

 

18.2 Изменения, внесенные при актуализации в главу 1 обосновывающих 

материалов к схеме теплоснабжения «Существующее положение в сфере производства, 

передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения» 

Данная глава скорректирована в части зон действия источников тепловой энергии, 

базового года, тепловых нагрузок, балансов тепловой мощности источников и тепловой 

нагрузки потребителей, схем тепловых сетей, топливных балансов, балансов 

водоподготовительных установок, надежности теплоснабжения, базовых целевых 

показателей. 

 

18.3 Изменения, внесенные при актуализации в главу 2 обосновывающих 

материалов к схеме теплоснабжения «Существующее и Перспективное потребление 

тепловой энергии на цели теплоснабжения» 

Данная глава скорректирована с учетом обновления проекта планировки территории 

и межевания. 

 

18.4 Изменения, внесенные при актуализации в главу 3 обосновывающих 

материалов к схеме теплоснабжения «Электронная модель системы теплоснабжения 

поселения» 

В рамках актуализации схемы теплоснабжения в части электронной модели 

выполнены следующие работы:  

- выверка и соответствующая корректировка трассировки и характеристик тепловых 

сетей по предоставленным данным теплоснабжающих организаций;  

- выверка и соответствующая корректировка подключенных потребителей в 

соответствии с предоставленными базами абонентов теплоснабжающих организаций;  
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- калибровка электронной модели по фактическим данным из суточных ведомостей 

источников тепловой энергии;  

- в соответствии с мастер-планом создание перспективной модельной базы с учетом 

изменения нагрузок потребителей, планируемых к подключению или отключению;  

- проведение гидравлических расчетов для оценки перспективного состояния системы 

теплоснабжения Куйвозовского сельского поселения до 2034 года.  

 

18.5 Изменения, внесенные при актуализации в главу 4 обосновывающих 

материалов к схеме теплоснабжения «Существующие и перспективные балансы 

тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей» 

Глава скорректирована с учетом изменения хозяйства теплоснабжающих 

организаций, прогноза перспективной нагрузки и корректировки предложений по развитию 

систем теплоснабжения 

 

18.6 Изменения, внесенные при актуализации в главу 5 обосновывающих 

материалов к схеме теплоснабжения «Мастер-план развития систем теплоснабжения 

поселения» 

Глава разрабатывается впервые. 

 

18.7 Изменения, внесенные при актуализации в главу 6 обосновывающих 

материалов к схеме теплоснабжения «Существующие и перспективные балансы 

производительности водоподготовительных установок и максимального потребления 

теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в 

аварийных режимах» 

Глава скорректирована с учетом изменения прогноза перспективной нагрузки и 

корректировки предложений по развитию систем теплоснабжения. 

 

18.8 Изменения, внесенные при актуализации в главу 7 обосновывающих 

материалов к схеме теплоснабжения «Предложения по строительству, реконструкции и 

техническому перевооружению источников тепловой энергии» 

Глава скорректирована с учетом изменения перечня теплоснабжающих организаций, 

прогноза прироста тепловой нагрузки и корректировки предложений по развитию систем 

теплоснабжения. 
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18.9 Изменения, внесенные при актуализации в главу 8 обосновывающих 

материалов к схеме теплоснабжения «Предложения по строительству и реконструкции 

тепловых сетей» 

Глава скорректирована с учетом изменения перечня теплоснабжающих организаций, 

прогноза прироста тепловой нагрузки и корректировки предложений по развитию систем 

теплоснабжения. 

 

18.10  Изменения, внесенные при актуализации в главу 9 обосновывающих 

материалов к схеме теплоснабжения «Предложения по переводу открытых систем 

теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего 

водоснабжения» 

Глава разрабатывается впервые. 

 

18.11  Изменения, внесенные при актуализации в главу 10 обосновывающих 

материалов к схеме теплоснабжения «Перспективные топливные балансы» 

Глава скорректирована с учетом прогноза прироста тепловой нагрузки и 

корректировки предложений по развитию систем теплоснабжения. 

 

18.12  Изменения, внесенные при актуализации в главу 11 обосновывающих 

материалов к схеме теплоснабжения «Оценка надежности теплоснабжения» 

Глава скорректирована с учетом корректировки предложений по развитию систем 

теплоснабжения в части тепловых сетей. 

 

18.13  Изменения, внесенные при актуализации в главу 12 обосновывающих 

материалов к схеме теплоснабжения «Обоснование инвестиций в строительство, 

реконструкцию и техническое перевооружение» 

Глава скорректирована с учетом корректировки предложений по развитию 

источников тепловой энергии (мощности) и тепловых сетей. Выполнена корректировка 

затрат по ряду проектов по развитию источников тепловой энергии (мощности) и систем 

транспорта теплоносителя. 

 

18.14  Изменения, внесенные при актуализации в главу 13 обосновывающих 

материалов к схеме теплоснабжения «Индикаторы развития систем теплоснабжения 

поселения» 

Глава разрабатывается впервые. 

 

18.15  Изменения, внесенные при актуализации в главу 14 обосновывающих 

материалов к схеме теплоснабжения «Ценовые (тарифные) последствия» 
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Глава скорректирована с учетом корректировки предложений по развитию 

источников тепловой энергии (мощности) и тепловых сетей. Выполнена корректировка 

затрат по ряду проектов по развитию источников тепловой энергии (мощности) и систем 

транспорта теплоносителя. 

 

18.16  Изменения, внесенные при актуализации в главу 15 обосновывающих 

материалов к схеме теплоснабжения «Реестр единых теплоснабжающих организаций» 

Глава разрабатывается впервые. 

 

18.17  Изменения, внесенные при актуализации в главу 16 обосновывающих 

материалов к схеме теплоснабжения «Реестр проектов схемы теплоснабжения» 

Глава разрабатывается впервые. 

  

  

 


